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Como interpretar las curvas de funcionamiento

Determine la carga maxima de la instalacion, considerando la demanda de todos los aparatos por alimentar vla presion
regulada a la gque va a conducir el gas incluyendo las caidas de presion.

Determine la presion minima que s pueda suministrar al reguladaor. (invigrno).

Traceuna linea horizontalcon la presion minima reguerida hasta que se intersecte con la linea de la presian minima que
se puede suministrar al reqgulador.

4. Traceuna linea vertical de este punto hacia la linea basede la grafica. En este punto lea |1a capacidad que le puede
suministrar al regulador. Compdérela con la cargoe fiiada en el punto No.1.
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